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Gangguan hubung singkat sering terjadi pada sistem tenaga listrik yang 
dapat mengakibatkan terganggunya distribusi tenaga listrik ke konsumen. 
Gangguan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti, gangguan karena 
kelalaian manusia, gangguan dari dalam sistem, misalnya Karena faktor usia, 
gangguan dari luar sistem, biasanya karena factor alam, contohnya cuaca, 
gempa, petir, banjir, pohon, dan lain – lain. Alternatif lain yang dapat dilakukan 
untuk mengatasi besarnya arus hubung singkat yang terjadi adalah dengan 
menggunakan peralatan pembatas arus yang berfungsi untuk membatasi besar 
arus gangguan hubung singkat tersebut. Salah satunya reaktor pembatas arus. 
Disamping kemampuannya dalam membatasi arus hubung singkat, reator 
pembatas arus mempunyai dampak negatif seperti jatuh tegangan. Sehingga perlu 
dilakukan evaluasi terhadap reaktor pembatas arus yang digunakan.
 
Skripsi ini 
akan membahas analisis penempatan reaktor seri untuk membatasi arus hubung 
singkat di Gardu Induk Pandaan menggunakan software ETAP. Reaktor 
pembatas arus ditempatkan dengan sistem reaktor generator yang kapasitasnya 
pada bus-02 sebesar 60.14 ohm, pada bus-03 sebesar 77.47, pada bus-04 sebesar 
57.59. Setalah pemasangan Current Limitting Reactor gangguan arus gangguan 
hubung singkat menjadi turun dari 9661 pada setiap bus (20kv) menjadi 8383 
pada bus-2, 8736 pada bus-3, 8317 pada bus-4. 
Kata kunci :Current Limitting Reactor, Distribusi, ETAP, Gangguan hubung 
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Short circuit breaks often occur in power systems that can disrupt the distribution 
of electricity to consumers. Disorders can be caused by several things such as 
disturbance due to human negligence, disturbance from within the system, eg due 
to age factor, disturbance from outside the system, usually due to natural factors, 
eg weather, earthquakes, lightning, floods, trees, and others. Another alternative 
that can be done to overcome the amount of short circuit current that occurs is by 
using the current limiting equipment serves to limit the amount of short circuit 
current flows. One of them is a current limiting reactor. In addition to its ability to 
limit short-circuit current, current-limiting reactors have negative effects such as 
voltage drop. So it is necessary to evaluate the current limiting reactor used. This 
thesis will discuss the analysis of series reactor placement to limit short circuit 
current in Pandaan Substation using ETAP software. The current limiting reactor 
is placed with a generator reactor system whose capacity at bus-02 is 60.14 ohm, 
at bus-03 of 77.47, at bus-04 of 57.59. After the installation of the Current 
Limitting Reactor the interruption of the short circuit current falls down from 
9661 on each bus (20kv) to 8383 on bus-2, 8736 on bus-3, 8317 on bus-4. 
 
Keywords: Current Limitting Reactor, Distribution, ETAP, Short circuit 
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ANSI/IEEE Std. 100-1992.Mengatasigangguan, 
perludilakukananalisishubungsingkatsehinggasistemproteksi yang 
dapatditentukan.Analisishubungsingkatmempelajarikontribusiarusgangguanhubun
gsingkat yang mungkinmengalirpadasetiapcabang di dalamsistem (di 
jaringandistribusi, transmisi, trafotenagaataudaripembangkit) 
sewaktugangguanhubungsingkat yang mungkinterjadi di 
dalamsistemtenagalistrik. 
Terjadinyahubungsingkatmengakibatkantimbulnyalonjakanaruslebihtingg




 Kemampuan pemutus arus gangguan (breaking capacity) dari peralatan 
seperti pemutus tenaga (circuit breaker) tidak dapat diperbaharui. Dengan kata 
lain, untuk meningkatkan kemampuan pemutusan dari suatu pemutus tenaga 
(PMT) hanya dapat dilakukan dengan mengganti pemutus tenaga tersebut. Jika hal 
ini dilakukan, maka akan membutuhkan investasi yang sangat besar karena diikuti 
dengan penggantian switchgear dan peralatan lainnya. Dalam sisi teknik, 




gangguankarenakesalahanmanusia (kelalaian), gangguandaridalamsistem, 
misalnyaKarenafaktorketuaan, aruslebih, 
teganganlebihsehinggamerusakisolasiperalatan, gangguandariluarsistem, 
biasanyakarena factor alam. Contohnyacuaca, gempa, petir, banjir, pohon, danlain 
– lain. 
Alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi besarnya arus 
hubung singkat yang terjadi adalah dengan menggunakan peralatan pembatas arus 
yang berfungsi untuk membatasi besar arus gangguan hubung singkat 
tersebut.Salah satunya reaktor pembatas arus. Disamping kemampuannya dalam 
membatasi arus hubung singkat, reator pembatas arus mempunyai dampak negatif 
seperti jatuh tegangan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap reaktor 
pembatas arus yang digunakan.
[2] 
Untuk itu, skripsi ini akan membahas analisis penempatan reaktor seri untuk 
membatasi arus hubung singkat di 
GarduIndukPandaan.Berdasarkanpenempatannya di dalamsistem, 
reaktordapatdiklasifikasikanmenjaditiga, yaitu: reaktorpembatasarus generator, 
reaktorpembatasarusbusbardanreaktorpembatasarusfeeder. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang akan di bahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1) Bagaimana cara untuk membatasiarus gangguan hubung singkat yang 
terjadi pada di GarduIndukPandaan? 
2) Bagaimana cara penempatanreaktor seri diGarduIndukPandaan agar 
dapat bekerja pada saat adanya gangguan hubung singkat ? 






Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka, tujuan dalam 
skripsi adalah : 
1) Untukmenganalisiscara membatasiarus gangguan hubung singkat 
yang terjadi pada di GarduIndukPandaan? 
2) Untukmenganalisis cara penempatanreaktor seri 
diGarduIndukPandaan agar dapat bekerja pada saat adanya gangguan 
hubung singkat ? 
3) UntukmenganalisisnilaikapasitasCurrent Limitting Reactor yang 
tepatuntukmereduksiarusgangguanhubungsingkat? 
4) UntukmenganalisisperbandingansesudahdansebelumpemasanganCurr
ent Limitting Reactor? 
 
1.4 Batasan Masalah 
Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan dan tujuan yang 
adamakapembahasandibatasi sebagai berikut : 
1. Analisa dilakukan padaGarduIndukPandaan. 
2. Alat yang digunakanadalahCurrent Limitting Reactor. 
3. Ganguan di simulasikanpadasemua bus beban. 
4. AnalisadilakukanmenggunakanSoftware ETAP Power Station. 
 
1.5 Sistimatika Penulisan 
Dalam penyusunan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab dan diuraikan 
dengan pembahasan sesuai daftar isi. Sistematika penyusunannya adalah sebagai 
berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
  Bab iniberisitentangpenjelasanmengenai latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II  :   LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas tentang teori sistem jaringan distribusi dan 
pengertian CLR 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Membahastentangpengumpulan data-data yang 
diperlukandalampenyusunanskripsiini. Padabagianinimaka data 
di modelkandalamsoftware ETAP Power Station. 
 
BAB IV   : ANALISIS HASIL 
Bab ini menjelaskan hasil mengenai analisis penempatan reaktor 
seri untuk membatasi arus hubung singkat di 
GarduIndukPandaan. 
BAB V  : PENUTUP 
 Bab ini berisikan kesimpulan – kesimpulan yang diperoleh dari 
perancangan dan pembuatan skripsi ini serta saran – saran guna 



















2.1     Tinjauan Umum 
 Sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik 
kekonsumen (beban), merupakan hal penting untuk 
dipelajari.Mengingatpenyaluran tenaga listrik ini, prosesnya melalui beberapa 
tahap, yaitu daripembangkit tenaga listrik penghasil energi listrik, disalurankan ke 
jaringantransmisi (SUTET) langsung ke gardu induk.Dari gardu induk tenaga 
listrikdisalurkan ke jaringan distribusi primer (SUTM), dan melalui gardu 
distribusilangsung ke jaringan distribusi sekuder (SUTR), tenaga listrik dialirkan 
kekonsumen.Dengan demikian sistem distribusi tenaga listrik 
berfungsimembagikan tenaga listrik kepada pihak pemakai melalui jaringan 
teganganrendah (SUTR), sedangkan suatu saluran transmisi berfungsi 
untukmenyalurkan tenaga listrik bertegangan ekstra tinggi ke pusat-pusat 
bebandalam daya yang besar (melalui jaringan distribusi). 
 Gambar 2.1 Proses Penyaluran Energi Listrik 
 Pada gambar dapat dilihat, bahwa tenaga listrik yang dihasilkan dan 
dikirimkan ke konsumen melalui Pusat Pembangkit Tenaga Listrik, Gardu Induk, 




Distribusi primer disebut juga tegangan menengah, yaitu jaringan yang 
menghubungkan gardu induk dengan gardu distribusi yang biasanya 
menggunakan tegangan distribusi 6 kV, 7 kV, 12 kV, 20 kV. Jaringan Distribusi 
Primer atau JTM merupakan fasa-tiga sedangkan jaringan distribusi sekunder atau 
Jaringan Tegangan Rendah (JTR) merupakan fasa-tunggal dan fasa-tiga dengan 
empat kawat. Di Indonesia umumnya tegangan yang digunakan pada sistem 
distribusi jaringan tegangan rendah adalah 380/220 volt.
 
 
2.2Tipe Sistem Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
[3]
 
 Sistem jaringan distribusi di klasifikasikan berdasarkan bentuk jaringan. 
2.2.1 Sistem radial terbuka 
  Sistem radial pada jaringan distribusi merupakan sistem terbuka, dimana 
tenaga listrik yang disalurkan secara radial melalui gardu induk ke konsumen 
konsumen dilakukan secara terpisah satu sama lainnya. Sistem ini merupakan 
sistem yang paling sederhana diantarasistem yang lain dan paling murah, sebab 
sesuai konstruksinya sistemini menghendaki sedikit sekali penggunaan material 
listrik, apalagijika jarak penyaluran antara gardu induk ke konsumen tidak 
terlalujauh. 
 
Gambar 2.2 Sistem Jaringan Radial Terbuka 
 
Keuntungannya : 
a. Konstruksinya lebih sederhana 
b. Material yang digunakan lebih sedikit, sehingga lebih murah 
c. Sistem pemeliharaannya lebih murah 
d. Untuk penyaluran jarak pendek akan lebih murah  
Kelemahannya : 
a. Keterandalan sistem ini lebih rendah 
b. Faktor penggunaan konduktor 100 % 
c. Makin panjang jaringan (dari Gardu Induk atau Gardu Hubung) 
kondisi tegangan tidak dapat diandalkan 
d. Rugi-rugi tegangan lebih besar 
e. Kapasitas pelayanan terbatas 
f. Bila terjadi gangguan penyaluran daya terhenti. 
 Sistem radial terbuka ini paling tidak dapat diandalkan, karena penyaluran 
tenaga kistrik hanya dilakukan dengan menggunakan satu saluran saja. Jaringan 
model ini sewaktu mendapat gangguan akan menghentikan penyaluran tenaga 
listrik cukup lama sebelum gangguan tersebut diperbaiki kembali. Oleh sebab itu 
kontinuitas pelayanan pada sistem radial terbuka ini kurang bisa diandalkan. 
Selain itu makin panjang jarak saluran dari gardu induk ke konsumen, kondisi 
tegangan makin tidak bisa diandalkan, justru bertambah buruk karena rugi-rugi 
tegangan akan lebih besar. Berarti kapasitas pelayanan untuk sistem radial terbuka 
ini sangat terbatas. 
 
2.2.2Sistem radial paralel 
 Untuk memperbaiki kekurangan dari sistem radial terbuka diatas maka 
dipakai konfigurasi sistem radial paralel, yang menyalurkan tenaga listrik melalui 
dua saluran yang diparalelkan.Pada sistem ini titik beban dilayani oleh dua 
saluran, sehingga bila salah satu saluran mengalami gangguan, maka saluran yang 
satu lagi dapat menggantikan melayani, dengan demikian pemadaman tak perlu 
terjadi.Kontinuitas pelayanan sistem radial paralel ini lebih terjamin dan kapasitas 
pelayanan bisa lebih besar dan sanggup melayani beban maksimum (peak load) 
dalam batas yang diinginkan.Kedua saluran dapat dikerjakan untuk melayani titik 
beban bersama-sama.Biasanya titik beban hanya dilayani oleh salah satu saluran 
saja.Hal ini dilakukan untuk menjaga kontinuitas pelayanan pada konsumen. 
Keuntungannya : 
a. Kontinuitas pelayanan lebih terjamin, karena menggunakan dua 
sumber 
b. Kapasitas pelayanan lebih baik dan dapat melayani beban 
maksimum 
c. Kedua saluran dapat melayani titik beban secara bersama 
d. Bila salah satu saluran mengalami gangguan, maka saluran yang 
satu lagi dapat menggantikannya, sehingga pemadaman tak perlu 
terjadi. 
e.  Dapat menyalurkan daya listrik melalui dua saluran yang 
diparalelkan 
Kelemahannya : 
a. Peralatan yang digunakan lebih banyak terutama peralatan proteksi 
b. Biaya pembangunan lebih mahal 
 
2.2.3Sistem rangkaian tertutup 
 Sistem rangkaian tertutup pada jaringan distribusi merupakansuatu sistem 
penyaluran melalui dua atau lebih saluran feeder yangsaling berhubungan 
membentuk rangkaian berbentuk cincin. 
 Sistem ini secara ekonomis menguntungkan, karena gangguan pada 
jaringan terbatas hanya pada saluran yang terganggu saja.Sedangkan pada saluran 
yang lain masih dapat menyalurkan tenagalistrik dari sumber lain dalam rangkaian 
yang tidak terganggu.Sehingga kontinuitas pelayanan sumber tenaga listrik dapat 
terjamindengan baik. 
 Yang perlu diperhatikan pada sistem ini apabila beban yang dilayani 
bertambah, maka kapasitas pelayanan untuk sistem rangkaiantertutup ini 
kondisinya akan lebih jelek. Tetapi jika digunakan titik sumber (Pembangkit 
Tenaga Listrik) lebih dari satu di dalam sistemjaringan ini maka sistem ini akan 
benyak dipakai, dan akanmenghasilkan kualitas tegangan lebih baik, serta regulasi 
tegangannyacenderung kecil. 
 Gambar 2.3 Sistem Jaringan Rangkaian Tertutup 
 
Keuntungannya : 
a. Dapat menyalurkan daya listrik melalui satu atau dua saluran 
feeder yang saling berhubungan 
b. Menguntungkan dari segi ekonomis 
c. Bila terjadi gangguan pada salauran maka saluran yang lain dapat 
menggantikan untuk menyalurkan daya listrik 
d. Konstinuitas penyaluran daya listrik lebih terjamin 
e. Bila digunakan dua sumber pembangkit, kapasitas tegangan lebih 
baik dan regulasi tegangan cenderung kecil 
f. Dalam kondisi normal beroperasi, pemutus beban dalam keadaan 
terbuka 
g. Biaya konstruksi lebih murah 
h. Faktor penggunaan konduktor lebih rendah, yaitu 50 % 
i. Keandalan relatif lebih baik 
Kelemahannya : 
a. Keterandalan sistem ini lebih rendah 
b. Drop tegangan makin besar 
c. Bila beban yang dilayani bertambah, maka kapasitas 
pelayananakan lebih jelek 
 
2.2.4 Sistem network/mesh 
 Sistem network/mesh ini merupakan sistem penyaluran tenaga listrik yang 
dilakukan secara terus-menerus oleh dua atau lebih feederpada gardu-gardu induk 
dari beberapa Pusat Pembangkit TenagaListrik yang bekerja secara paralel. Sistem 
ini merupakanpengembangan dari sistem-sistem yang terdahulu dan 
merupakansistem yang paling baik serta dapat diandalkan, mengingat sistem 
inidilayani oleh dua atau lebih sumber tenaga listrik.Selain itu junlahcabang lebih 
banyak dari jumlah titik feeder. 
Keuntungannya: 
a. Penyaluran tenaga listrik dapat dilakukan secara terus-menerus 
(selama 24 jam) dengan menggunakan dua atau lebih feeder 
b. Merupakan pengembangan dari sistem-sistem yang terdahulu 
c. Tingkat keterandalannya lebih tinggi 
d. Jumlah cabang lebih banyak dari jumlah titik feeder 
e. Dapat digunakan pada daerah-daerah yang memiliki 
tingkatkepadatan yang tinggi.  
f. Memiliki kapasitas dan kontinuitas pelayanan sangat baik 
g.  Gangguan yang terjadi pada salah satu saluran tidak 
akanmengganggu kontinuitas pelayanan 
Kelemahannya : 
a. Biaya konstruksi dan pembangunan lebih tinggi 
b. Setting alat proteksi lebih sukar 
 Gambar 2.4 Sistem Jaringan Network/Mesh 
 Sistem ini dapat digunakan pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan 
tinggi dan mempunyai kapasitas dan kontinuitas pelayananyang sangat baik. 
Gangguan yang terjadi pada salah satu saluran tidakakan mengganggu kontinuitas 
pelayanan. Sebab semua titik bebanterhubung paralel dengan beberapa sumber 
tenaga listrik. 
 
2.2.5 Sistem interkoneksi 
 Sistem interkoneksi ini merupakan perkembangan dari 
sistemnetwork/mesh.Sistem ini menyalurkan tenaga listrik dari beberapa Pusat 
Pembangkit Tenaga Listrik yang dikehendaki bekerja secara paralel.Sehingga 
penyaluran tenaga listrik dapat berlangsung terusmenerus(tak terputus), walaupun 
daerah kepadatan beban cukuptinggi dan luas.Hanya saja sistem ini memerlukan 
biaya yang cukupmahal dan perencanaan yang cukup matang.Untuk 
perkembangandikemudian hari, sistem interkoneksi ini sangat baik, bisa 
diandalkandan merupakan sistem yang mempunyai kualitas yang cukup tinggi. 
 Pada sistem interkoneksi ini apabila salah satu Pusat Pembangkit Tenaga 
Listrik mengalami kerusakan, maka penyaluran tenaga listrikdapat dialihkan ke 
Pusat Pembangkit lain. Untuk Pusat Pembangkityang mem-punyai kapasitas kecil 
dapat dipergunakan sebagaipembantu dari Pusat Pembangkit Utama (yang 
mempunyai kapasitastenaga listrik yang besar).Apabila beban normal sehari-hari 
dapatdiberikan oleh Pusat Pembangkit Tenaga listrik tersebut, sehingga ongkos 
pembangkitan dapat diperkecil.Pada sistem interkoneksi iniPusat Pembangkit 
Tenaga Listrik bekerja bergantian secara teratursesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan.Sehingga tidak ada PusatPembangkit yang bekerja terus-menerus.Cara 
ini akan dapatmemperpanjang umur Pusat Pembangkit dan dapat 
menjagakestabilan sistem pembangkitan. 
Keuntungannya : 
a. Merupakan pengembangan sistem network / mesh 
b. Dapat menyalurkan tenaga listrik dari beberapa Pusat Pembangkit 
Tenaga Listrik 
c. Penyaluran tenaga listrik dapat berlangsung terus-menerus (tanpa 
putus), walaupun daerah kepadatan beban cukup tinggi dan luas 
d. Memiliki keterandalan dan kualitas sistem yang tinggi 
e. Apabila salah satu Pembangkit mengalami kerusakan, maka 
penyaluran tenaga listrik dapat dialihkan ke Pusat Pembangkit 
lainnya. 
f. Bagi Pusat Pembangkit yang memiliki kapasitas lebih kecil, dapat 
dipergunakan sebagai cadangan atau pembantu bagi Pusat 
Pembangkit Utama (yang memiliki kapasitas tenaga listrik yang 
lebih besar) 
g. Ongkos pembangkitan dapat diperkecil 
h. Sistem ini dapat bekerja secara bergantian sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan 
i. Dapat memperpanjang umur Pusat Pembangkit 
j. Dapat menjaga kestabilan sistem Pembangkitan 
k. Keterandalannya lebih baik 




a. Memerlukan biaya yang cukup mahal 
b. Memerlukan perencanaan yang lebih matang 
c. Saat terjadi gangguan hubung singkat pada penghantar jaringan, 
maka semua Pusat Pembangkit akan tergabung di dalam sistem dan 
akan ikut menyumbang arus hubung singkat ke tempat gangguan 
tersebut. 
d. Jika terjadi unit-unit mesin pada Pusat Pembangkit terganggu, 
maka akan mengakibatkan jatuhnya sebagian atau seluruh sistem. 
e. Perlu menjaga keseimbangan antara produksi dengan pemakaian 
f. Merepotkan saat terjadi gangguan petir 
 
Gambar 2.5 Sistem Jaringan Interkoneksi 
 
2.3 Daya Dalam Sistem Tenaga Listrik[4] 
Daya merupakan kecepatan (rate) berubahnya energi terhadap waktu dalam 
bentuk tegangan dan arus. Dalam sistem tenaga elektrik  daya terbagi menjadi 3 
bagian, antara lain : 
 
2.3.1 Daya aktif (Active Power) 
Daya aktif atau active power merupakan daya yang digunakan untuk 
melakukan suatu energi yang sebernarnya. Secara umum daya aktif dinyatakan 





P = daya aktif (watt) 
VL-N =tegangan (volt) 
VL-L = tegangan 3-phasa (volt) 
IL-N = arus (amper) 
IL-L = arus 3-phasa (amper) 
 
2.3.2 Daya reaktif (Reactive Power) 
Daya reaktif merupakan daya yang timbul karena adanya pembentukan 
medan magnet pada beban-beban induktif (Var). Secara umum persamaan daya 
reaktif adalah : 
. …………………………………………………………………………………………(2.3) 
. ………………………………………………………………………………………….(2.4) 
Keterangan :  
Q  = daya rata-rata yang disebut juga daya reaktif (var) 
VL-N = tegangan (volt) 
VL-L = tegangan 3-phasa (volt) 
IL-N =arus (amper) 
IL-L = arus 3-phasa (amper) 
Daya reaktif terdiri dari dua macam yaitu daya reaktif induktif dan daya 
reaktif kapasitif, dimana keduanya memiliki tanda yang berlawanan. Daya reaktif 
kapasitif adalah daya yang dibutuhkan oleh kapasitor yang tidak menghasilkan 
kerja tetapi tersimpan dalam bentuk energi magnetis atau energi kapasitif. 
Sedangkan daya reaktif  induktif adalah daya listrik yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan medan magnet yang dibutuhkan oleh alat-alat seperti motor induksi, 
transformator dan lain sebagainya. 
2.3.3 Daya semu (Apperent Power) 
Daya semu merupakan penjumlahan secara vectoris antara daya aktif dan 
daya reaktif yang memiliki persamaan sebagai berikut : 
. …………………………………………………………………………………………..………(2.5) 
. ……………………………………………………………………………………………….(2.6) 
Keterangan:   
S  = daya semu  (va) 
VL-N = tegangan (volt) 
VL-L = tegangan 3-phasa (volt) 
IL-N =arus (amper) 
IL-L = arus 3-phasa (amper) 
 
2.4 Faktor Daya (Power Factor) 
Faktor daya atau disebut cos φ merupakan sebagai perbandingan antara arus 
yang dapat menghasilkan kerja didalam suatu rangkaian terhadap arus total yang 
masuk kedalam rangkaian atau dapat dikatakan sebagai perbandingan daya aktif 
(kW) dan daya semu (kVA). Daya reaktif yang tinggi akan meningkatkan sudut 
ini dan sebagai hasilnya faktor daya akan menjadi lebih rendah. Faktor daya selalu 
lebih kecil atau sama dengan satu. 
 
........................................................................................................(2.7) 
Sistem tenaga listrik terdapat 2 jenis faktor daya yaitufaktor daya terbelakang 
(lagging) dan faktor daya terdahulu (leading) yang ditentukan oleh jenis beban 
yang ada pada sistem. 
 
 
 2.4.1 Faktor daya terbelakang (Lagging) 
Faktor daya terbelakang (lagging) adalah keadaan faktor daya saat memiliki 
kondisi-kondisi sebagai berikut : 
1. Beban/ peralatan listrik memerlukan daya reaktif dari sistem atau 
beban bersifat induktif. 
2.  Arus (I) terbelakang dari tegangan (V), V mendahului I dengan 
sudut φ 
 
Gambar 2.7  Arus tertinggal dari tegangan sebesar sudut φ 
Gambar 2.7 terlihat bahwa arus tertinggal dari tegangan maka daya reaktif 
mendahului daya semu, berarti beban membutuhkan atau menerima daya reaktif 
dari sistem 
2.4.2 Faktor daya terdahulu (Leading) 
Faktor daya mendahului (leading) adalah keadaan faktor daya saat memiliki 
kondisi-kondisi sebagai berikut : 
1. Beban/ peralatan listrik memberikan daya reaktif dari sistem atau 
beban bersifat kapasitif. 
2. Arus mendahului tegangan, V terbelakang dari I dengan sudut φ 
 
Gambar 2.8  ArusMendahului Tegangan Sebesar Sudut φ 
Dari Gambar terlihat bahwa arus mendahului tegangan maka daya reaktif 
tertinggal dari daya semu, berarti beban memberikan daya reaktif kepada sistem 
2.5   Gangguan Hubung Singkat 
Hubung singkat sebagai salah satu gangguan dalam sistem tenaga listrik 
yang mempunyai karakteristik transient yang harus dapat diatasi oleh peralatan 
pengaman. 
Terjadinya hubung singkat mengakibatkan timbulnya lonjakan arus dengan 
magnitude lebih tinggi dari keadaan normal dan tegangan di tempat tersebut 
menjadi sangat rendah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada isolasi, 
kerusakan mekanis pada konduktor, bunga api listrik, dan keadaan terburuk 
yaitukegagalan operasi sistem secara keseluruhan. 
 Ada beberapa jenis gangguan hubung singkat atau short circuit pada sistem 
tenaga listrik yaitu: 
 
2.5.1Gangguan hubung singkat simetri 
Hubung singkat ini terjadi pada sistem 3 fasa saja. Hubung singkat ini 
terjadi padaketiga konduktor berarus terhubung singkat secara bersamaan. Jenis 
hubung singkat simetri hanya untuk hubung singkat 3 fasa ke tanah atau tanpa ke 
tanah 
 
Gambar 2.9 Gangguan Hubung Singkat Simetris 
 
2.5.2 Gangguan hubung singkat tidak simetri 
 Hubung singkat ini terjadi pada sistem 1 dan 3 fasa. Hubung singkat ini 
terjadi di antara konduktor berarus dengan atau tanpa ke tanah. 




a. Satu phasa ke tanah (LG) 
 
Gambar 2.10 Gangguan Hubung Singkat Satu Phasa ke Tanah (LG) 
 
b. Dua phasa ke tanah (LLG) 
 
Gambar 2.11 Gangguan Hubung Singkat Dua Phasa ke Tanah (LLG) 
 
c. Antar phasa (LL) 
 




Arus hubung singkat mempunyai kemungkinan yang cukup besar untuk 
dapat menyebabkan kerusakan pada saluran dan peralatan lain yang terhubung 
dalam jaringan sistem tenaga. Kapasitas pemutusan dari suatu pemutus tenaga 




Arus yang dapat mengalir ketika hubung singkat terjadi tergantung pada 
besarnya impedansi saluran. Untuk menjaga arus hubung singkat dalam batas 
aman, dapat dilakukan dengan menaikkan nilai reaktansi antara sumber tenaga 
dan lokasi gangguan. 
 Salah satu metode yang digunakan untuk menaikkan nilai reaktansi dari 
jaringan tenaga listrik adalah dengan menggunakan peralatan current limiting 
reaktors (CLR). Current limiting reaktors digunakan untuk mengurangi arus yang 
dapat mengalir ketika terjadi hubung singkat, dengan tujuan untuk menurunkan 
tingkat stress pada konduktor, pemutus tenaga, dan peralatan lain yang dialiri arus 
gangguan. Hal ini memungkinkan untuk dapat menggunakan pemutus tenaga 
dengan kapasitas pemutusan yang rendah. 
 
 Gambar 2.14 Penampang Melintang Reaktor 
 
Untuk menentukan nilai reaktansi reactor yang digunakan, maka dapat 
digunakanpersamaan (2.5) berikut ini : 
...................................................................(2.8) 
Dikarenakan perhitungan arus hubung singkat menggunakan standar IEC 
60909 dimana terdapat factor tegangan, maka persamaan (2.6) menjadi: 
............................................................(2.9) 
Keterangan: 
XR  = Reaktansi reactor 
VS  = Tegangan nominal line to line (Volt) 
C  = Faktor tegangan 
IsCa = Arus hubung singkat setelah melewati reactor/Target (Ampere) 






Berdasarkan penempatannya di dalam sistem, reaktor dapat diklasifikasikan 
menjadi tiga, yaitu: reaktor pembatas arus generator, reaktor pembatas arus 
busbar dan reactor pembatas arus feeder. 
a. Reaktor pembatas arus generator, biasanya digunakan pada generator yang 
memiliki nilai reaktansi dan terhubung langsung dengan busbar. Hal ini 
bertujuan untuk memproteksi busbar dari arus gangguan yang mengalir dari 









Gambar 2.12 Reaktor Generator (Skrotzki, 1954: 435 
Gambar 2.15 Reaktor Generator 
 
b. Reaktor pembatas arus busbar digunakan apabila beberapa feeder dan sumber 
tenaga yang penting terkonsentrasi hanya pada satu bus, sehingga perlu untuk 
memisahkan bus agar gangguan tidak akan mengakibatkan pemadaman yang 
luas pada sistem tenaga. Ada tiga cara penempatan reaktor pembatas arus 
busbar yang banyak digunakan, yaitu: 
(a) sistemstraight bus,  
(b) sistemring bus, dan  
(c) sistemstar bus. 
 
 Gambar 2.16 Sistem Straight bus 
 
 
Gambar 2.17 Sistem ring bus 
 
 
Gambar 2.18 Sistem star bus 
 
c. Reaktor pembatas arus feeder (penyulang) yang ditempatkan pada outgoing 
feederbertujuan untuk membatasi besarnya arus hubung singkat yang terjadi. 
Hal ini memungkinkan untuk menggunakan PMT dengan kapasitas pemutusan 
yang rendah.Reaktor dapat dihubungkan secara seri dengan penyulang-
penyulang seperti ditunjukkan pada gambar 2.14 































3.1 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey yaitu mendatangi 
langsung lokasi penelitian instansi yakni seperti PT PLN APP Probolinggo untuk 
mengambil data. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang yang 
telah diarsip dan disediakan oleh masing-masing instansi dan siap diolah menjadi 
data penelitian. 
 
3.2 Pengolahan Data 
Pengolahan data dilakukan setelah proses pengambilan data. Pengolahan 
data dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya pengelompokan dan 
pentabulasian data sesuai dengan urutan tahun dan kebutuhan analisis, selanjutnya 
melakukan analsisi perhitungan data untuk simulasi dengan menggunakan 
software ETAP, dan yang terakhir adalah melakukan pembahasan terhadap data 
yang telah di olah. 
 
3.3.  Software ETAP Power Station 
ETAPmerupakan perangkat lunak yang berbasis pemodelan dan 
menganalisa secara singkat pada suatu tenaga listrik. Pemodelan sistem tenaga 
listrik menggunakan tampilan single line diagram. ETAP dapat digunakan untuk 
mensimulasikan sistem tenaga listrik secara off line dalam bentuk modul simulasi, 
monitoring data operasi secara real time, simulasi system real time, optimasi, 
manajemen energi sistem  dan simulasi intelligent load shedding. ETAP didesain 
untuk dapat menangani berbagai kondisi dan topologi system tenaga listrik baik di 
sisi konsumen industri maupun untuk menganalisa performa sistem di sisi utility. 
Software ini dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang simulasi seperti 
jaringan AC dan DC (AC and DC networks), desain jaringan kabel (cable 
raceways), grid pentanahan (ground grid), GIS, desain panel,arc-flash, koordinasi 
peralatan proteksi (protective device coordination/selectivity), dan AC/ DC 
control sistem diagram. 
ETAP Power Station juga menyediakan fasilitas Library yang akan 
mempermudah desain suatu sistem kelistrikan. Library ini dapat diedit atau dapat 
ditambahkan dengan informasi peralatan. Software ini bekerja berdasarkan plant 
(project). Setiap plant harus menyediakan modelling peralatan dan alat-alat 
pendukung yang berhubungan dengan analisis yang akan dilakukan. Misalnya 
generator, data beban, data saluran, dll. Sebuah plant terdiri dari sub-sistem 
kelistrikan yang membutuhkan sekumpulan komponen elektris yang khusus dan 
saling berhubungan. Dalam Power Station, setiap plant harus menyediakan data 
base untuk keperluan itu.  
ETAP Power Station dapat digunakan untuk menggambarkan single line 
diagram secara grafis dan mengadakan beberapa analisis/studi yakni Load Flow 
(aliran daya), Short Circuit (hubung singkat), motor starting, harmonisa, transient 
stability, protective device coordination, dan Optimal Capacitor Placement. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bekerja dengan ETAP Power 
Station adalah: 
 One Line Diagram, menunjukkan hubungan antar komponen/peralatan listrik 
sehingga membentuk suatu sistem kelistrikan. 
 Library, informasi mengenai semua peralatan yang akan dipakai dalam system 
kelistrikan. Data elektris maupun mekanis dari peralatan yang detail/lengkap 
dapat mempermudah dan memperbaiki hasil simulasi/analisis. 
 Standar yang dipakai, biasanya mengacu pada standar IEC atau ANSI, 
frekuensi sistem dan metode – metode yang dipakai. 
 Study Case, berisikan parameter – parameter yang berhubungan dengan 
metode studi yang akan dilakukan dan format hasil analisis.  
 Kelengkapan data dari setiap elemen/komponen/peralatan listrik pada sistem 
yang akan dianalisis akan sangat membantu hasil simulasi/analisis dapat 
mendekati keadaan operasional sebenarnya. 
 
 Gambar 3.1.Tampilan progam ETAP Power Station 
 
3.4 Short Circuit 
 Hubung singkat / short circuit adalah salah satu gangguan yg bisa terjadi di 
sistem tenaga listrik. Defenisi hubung singkat menurut IEC 60909 adalah, 
hubungan konduksi sengaja atau tidak sengaja melalui hambatan atau impedansi 
yg cukup rendah antara dua atau lebih titik yg dalam keadaan normalnya 
mempunyai beda potensial.Hubungsingkatdibagimenjadi 2 
yaitusimetrisdanasimetris.Simetrisadalahgangguanhubungsingkat 3-phasa, 
sedangkanasimetrisadalahhubungsingkatline to line, line to ground, dan line to 
line to ground. 
 
3.5 Algoritma Penelitian 
Algoritmapemecahanmasalahpemasangan reaktor seri untuk membatasi arus 
gangguan hubung singkatyakni : 
 Mulai 
 Pengumpulan data 
 Pengumpulan data dilakukanpada PT. PLN APP Probolinggo. Data 
yang diperlukandalampenelitianinisebagaiberikut : 
Single line 
diagrammerupakangambarjaringandistribusiGarduIndukPandaan. 
Data trafoyang diperlukanadalahdayatrafo, rating tegangan, 
jenispendingintrafodan impedance. 
Data saluranmerupakan data panjangkabeldanjeniskabel. 
Data beban yang terpasangpadasemuapenyulang di GarduIndukPandaan. 
 Memodelkansingle line diagram. 
 DalampenelitianiniPemodelan di lakukanpadasoftware ETAP. 
 Input data 
 Data-data yang di input dalampemodelaninisebagaiberikut : 
Data trafoyang di input adalah data rating tegangan, rating daya, 
jenispendingin, danimpedance. 
Data saluranyang di inputadalahjeniskabel, panjangkabeldan impedance 
kabel. 
Data bebanyang di input adalahberapabesarbeben yang 
terpasangtiappenyulangpadaGarduIndukPandaan 
 Menjalankan simulasi short circuit. 
 Penelitianinimengunakan Short Circuit 60909 yang 
dilakukanpadasemua bus beban. 
 Skenariogangguan 
 Gangguanhubungsingkat yang di simulasikanpadatiap bus 
adalahgangguanghubungsingkat3-phasa, line to line to ground, line to line, 
line to ground. 
 Mengecek arushubungsingkat 
 Analisahasilshort circuit6xInormaljika“Ya”lakukan analisa hasil, 
Jika“Tidak”Lakukan perhitungan ratingcurrent limiting 
reactordanpenemptancurrent limiting reactor. Setelah itu kembali di 
proses short circuit. analysis untuk menganalisis keadaan sistem setelah 
dipasang current limiting reactor. 




3.6 Flowchart Penyelesaian Masalah 
Dibawah ini adalah flowchart penyelesaian masalah yang terjadi pada 
sistem jaringan kelistrikan GarduIndukPandaan untuk membatasi arus gangguan 
hubung singkat. 
 




SIMULASI DAN HASIL 
 
 Analisis pada skripsi ini dilakukan pada Gardu Induk pandaan.Gardu 
Induk Pandaan memiliki 3 trafo.Trafo-1 berkapasitas 30 MVA dan trafo-1 
terhubung ke beban sebesar 17,917 MVA.Trafo-2 berkapasitas 20 MVA dan 
trafo-2 terhubung ke beban sebesar 13,868 MVA.Trafo-3 berkapasitas 30 MVA 
dan trafo-3 terhubung ke beban sebesar 21.576 MVA.Anslisis pada skripsi ini 
adalah Analisis arus gangguan hubung singkat menggunakan software 
ETAP.Karena gangguan hubung singkat bisa terjadi dimana saja maka skenario 
gangguan hubung singkat dilakukan pada semua bus beban dan gangguan 
disimulasikan dalam gangguan hubung singkat 3-phasa, Line to Line, Line to 
Ground, Line to Line to Ground. 
 




4.1    Analisis Arus Gangguan Hubung Singkat Sebelum Pemasangan Current 
Limitting Reactor 
4.1.1 Simulasi Short Circuit pada bus-2 
Gambar 4.2 Simulasi gangguan hubung singkat 3-phasa bus-2 
 Hasil dari simulasi hubung singkat 3-phasa pada bus-2saat terjadi hubung 
singkat arusnya gangguanya 6188 A dalam keadaan normal arusnya sebesar 543 
A.Kenaikan arusnya sekitar 11.3x arus normal. 
Gambar 4.3 Simulasi gangguan hubung singkat  Line to Ground pada bus-2  
Hasil dari simulasi hubung singkat Line to Groundpada bus-2 saat terjadi 
hubung singkat arusnya gangguanya menjadi 9661 A dalam keadaan normal 
arusnya sebesar 543 A. Kenaikan arusnya sekitar 17,7x arus normal. 
Gambar 4.4 Simulasi gangguan hubung singkat  Line to Line pada bus-2 
 Hasil dari simulasi hubung singkat Line to Linepada bus-2 saat terjadi 
hubung singkat arusnya gangguanya menjadi 6310 A.dalam keadaan normal 
arusnya sebesar 543 A. Kenaikan arusnya sekitar 11,6x arus normal. 
Gambar 4.5 Simulasi gangguan hubung singkat  Line to Line to Ground pada 
bus-2 
 Hasil dari simulasi hubung singkat Line to Line to Ground pada bus-2 saat 
terjadi hubung singkat arusnya gangguanya menjadi 9655 A, dalam keadaan 
normal arusnya sebesar 543 A. Kenaikan arusnya sekitar 17,7x arus normal. 
Hasil report menunjukkan bhwa arus hubung singkat tertinggi terjadi pada 
saat Line to Ground. Karena hasil report arus short circuit di atas 6x arus nominal 
maka pada bus ini akan di pasang Current Limitting Reactor. 
 
4.1.2  SimulasiShort Circuit pada bus-3 
Gambar 4.6 Simulasi gangguan hubung singkat  3-phasa pada bus-3 
Hasil dari simulasi hubung singkat 3-phasa saat terjadi hubung singkat 
arusnya gangguanya menjadi 6188 A, dalam keadaan normal arusnya sebesar 
426.9 A. Kenaikan arusnya sekitar 14.4x arus normal. 
Gambar 4.7 Simulasi gangguan hubung singkat  Line to Ground  pada bus-3 
 Hasil dari simulasi hubung singkat Line to Groundpada bus-3 saat terjadi 
hubung singkat arusnya gangguanya menjadi 9661 A, dalam keadaan normal 
arusnya sebesar 426.9 A. Kenaikan arusnya sekitar 22.6x arus normal. 
Gambar 4.8 Simulasi gangguan hubung singkat  Line to Line  pada bus-3 
 Hasil dari simulasi hubung singkat Line to Linepada bus-3 saat terjadi 
hubung singkat Line to Linearusnya gangguanya menjadi 6310 A, dalam keadaan 
normal arusnya sebesar 426.9 A. Kenaikan arusnya sekitar 14.7x arus normal. 
Gambar 4.9 Simulasi gangguan hubung singkat  Line to Line to Ground  pada 
bus-3 
Hasil dari simulasi hubung singkat Line to Line to Ground pada saat 
terjadi hubung singkat arusnya gangguanya menjadi 9655 A, dalam keadaan 
normal arusnya sebesar 426.9 A. Kenaikan arusnya sekitar 22,6x arus normal. 
 Hasil report menunjukkan bahwa arus hubung singkat tertinggi terjadi 
pada saat Line to Ground. Karena hasil report arus short circuit di atas 6x arus 














4.1.3  SimulasiShort Circuit pada bus-4 
Gambar 4.10 Simulasi gangguan hubung singkat  3-phasa pada bus-4 
 Hasil dari simulasi hubung singkat 3-phasa pada bus-4 saat terjadi hubung 
singkat arusnya gangguanya menjadi 6188 A, dalam keadaan normal arusnya 
sebesar 565.6 A. Kenaikan arusnya sekitar 10,9x arus normal. 
Gambar 4.11 Simulasi gangguan hubung singkat  Line to Ground  pada bus-4 
Hasil dari simulasi hubung singkat Line to Groundpada bus-4 saat terjadi 
hubung singkat arusnya gangguanya menjadi 9661 A, dalam keadaan normal 
arusnya sebesar 565.6 A. Kenaikan arusnya sekitar 17x arus normal. 
Gambar 4.12 Simulasi gangguan hubung singkat  Line to Line  pada bus-4 
 Hasil dari simulasi hubung singkat Line to Linepada bus-4 saat terjadi 
hubung singkat arusnya gangguanya menjadi 6310 A, dalam keadaan normal 
arusnya sebesar 565.6 A. Kenaikan arusnya sekitar 11.1x arus normal. 
Gambar 4.13 Simulasi gangguan hubung singkat  Line to Line to Ground  pada 
bus-4 
Hasil dari simulasi hubung singkat Line to Line to Ground pada bus-3 saat 
terjadi hubung singkat arusnya gangguanya menjadi 9655 A, dalam keadaan 
normal arusnya sebesar 565.6 A. Kenaikan arusnya sekitar 17x arus normal. 
Hasil report menunjukkan bahwa arus hubung singkat tertinggi terjadi 
pada saat Line to Ground. Karena hasil report arus short circuit di atas 6x arus 
nominal maka pada bus ini akan di pasang Current Limitting Reactor. 












2 LG 9.661 
3 LL 6.310 






6 LG 9.661 
7 LL 6.310 







10 LG 9.661 
11 LL 6.310 
12 LLG 9.655 
Keterangan : 
LG : Line to Ground 
LL  : Line to Line 
LLG : Line to Lineto Ground 
 
4.2 Perhitungan Rating Current Limitting Reactor 
Perhitungan arus hubung singkat menggunakan standar IEC 60909 dimana 
terdapat factor tegangan, maka persamaannya menjadi: 
  
Keterangan: 
XR  = Reaktansi reactor 
VS  = Tegangan nominal line to line (Volt) 
c  = Faktor tegangan 
IsCa = Arus hubung singkat setelah melewati reactor/Target (Ampere) 
IsCb = Arus hubung singkat sebelum melewati reactor/Awal (Ampere) 
4.2.1Perhitungan rating Current Limitting Reactor  pada bus-2 
 Hasil simulasi pada bus2 menunjukkan bahwa arus hubung singkat yang 
paling tinggi terjadi pada saat gangguan Line to Ground yaitu sebesar 9655A, 
sedangkan arus nominal yang mengalir pada bus-2 sebesar 543 A, maka didapat  
IsCa = 543 A dan IsCb = 9661 A. 
  
  
 60.14 ohm 
 Berdasarkan perhitungan di atas maka rating CLR pada bus-2 sebesar 60.14 
ohm. 
 
4.2.2Perhitungan rating Current Limitting Reactor pada bus-3 
 Hasil simulasi pada bus-3 menunjukkan bahwa arus hubung singkat yang 
paling tinggi terjadi pada saat gangguan Line to Ground yaitu sebesar 9655A, 
sedangkan arus nominal yang mengalir pada bus-3 sebesar 426.9 A, maka didapat  
IsCa = 426.9 A dan IsCb = 9661 A 
  
  
 7 ohm 
Berdasarkan perhitungan di atas maka rating CLR pada bus-3 sebesar 77.4 ohm. 
 
4.2.3Perhitungan rating Current Limitting Reactor  pada bus-4 
 Hasil simulasi pada bus-4 menunjukkan bahwa arus hubung singkat yang 
paling tinggi terjadi pada saat gangguan Line to Ground yaitu sebesar 9655A, 
sedangkan arus nominal yang mengalir pada bus-4 sebesar 565.6 A, maka didapat  




 Berdasarkan perhitungan di atas maka rating CLR pada bus-4 sebesar 
57.59 ohm. 
 
4.3Pemasangan Current Limitting Reactor 
4.3.1 Pemasangan Current Limitting Reactor pada bus-2 
Gambar 4.14 CLR di pasang pada bus-2 
 CLR pada bus-2 dipasang dengan rating sebesar 60.14. 
Gambar 4.15 Simulasi gangguan hubung singkat 3-phasa pada bus-2 setelah di 
pasang CLR 
 Setelah pemasangan Current Limitting Reactor gangguan hubung singkat3-
phasapada bus-2  dapat di reduksi. Sebelum pemasangan Current Limitting 
Reactor Isc=6188 A. Setelah pemasangan menjadi Isc=5530 A, jadi arus hubung 
singkat dapat di reduksi 10.6%. 
Gambar 4.16 Simulasi gangguan hubung singkat Line to Ground pada bus-2 
setelah di pasang CLR 
 Setelah pemasangan Current Limitting Reactor gangguan hubung singkat 
Line to Groundpada bus-2 dapat di reduksi. Sebelum pemasangan Current 
Limitting Reactor Isc=9661 A. Setelah pemasangan menjadi Isc=8383 A, jadi arus 
hubung singkat dapat di reduksi 13.2%. 
Gambar 4.17 Simulasi gangguan hubung singkat Line to Line pada bus-2 setelah 
di pasang CLR 
  
 Setelah pemasangan Current Limitting Reactor gangguan hubung singkat 
Line to Linepada bus-2 dapat di reduksi. Sebelum pemasangan Current Limitting 
Reactor Isc=6310 A. Setelah pemasangan menjadi Isc=5726  A, jadi arus hubung 
singkat dapat di reduksi 9.3%. 
Gambar 4.18 Simulasi gangguan hubung singkat Line to Line to Ground  pada 
bus-2 setelah di pasang CLR 
 Setelah pemasangan Current Limitting Reactor gangguan hubung singkat 
Line to Line to Groundpada bus-2 dapat di reduksi. Sebelum pemasanganCurrent 
Limitting Reactor Isc=9655 A. Setelah pemasangan menjadi Isc=8216  A, jadi 
arus hubung singkat dapat di reduksi 14.9%. 
4.3.2 Pemasangan Current Limitting Reactor pada bus-3 
Gambar 4.19 CLR di pasang pada bus-3 
 CLR pada bus-3 dipasang dengan rating sebesar 77.47 
Gambar 4.20 Simulasi gangguan hubung singkat 3-phasa pada bus-3 setelah di 
pasang CLR 
 Setelah pemasangan Current Limitting Reactor gangguan hubung singkat 
3-phasapada bus-3dapat di reduksi. Sebelum pemasangan Current Limitting 
Reactor Isc=6188 A. Setelah pemasangan menjadi Isc=5717  A, jadi arus hubung 
singkat dapat di reduksi 7.6%. 
Gambar 4.21 Simulasi gangguan hubung singkat Line to Ground pada bus-3 
setelah di pasang CLR 
 Setelah pemasangan Current Limitting Reactor gangguan hubung singkat 
Line to Ground pada bus-3 dapat di reduksi. Sebelum pemasangan Current 
Limitting Reactor Isc=9661 A. Setelah pemasangan menjadi Isc=8736  A, jadi 
arus hubung singkat dapat di reduksi 9.6%. 
Gambar 4.22 Simulasi gangguan hubung singkat Line to Line padabus-3 setelah 
di pasang CLR 
 Setelah pemasangan Current Limitting Reactor gangguan hubung singkat 
Line to Line pada bus-3 dapat di reduksi. Sebelum pemasangan Current Limitting 
Reactor Isc=6310 A. Setelah pemasangan menjadi Isc=5892  A, jadi arus hubung 
singkat dapat di reduksi 6.6%. 
Gambar 4.23 Simulasi gangguan hubung singkat Line to Line to Ground  pada 
bus-3 setelah di pasang CLR 
 Setelah pemasangan Current Limitting Reactor gangguan hubung singkat 
Line to Line to Groundpada bus-3 dapat di reduksi. Sebelum pemasangan Current 
Limitting Reactor Isc=9655 A. Setelah pemasangan menjadi Isc=8612  A, jadi 
arus hubung singkat dapat di reduksi 10.8%. 
 
4.3.3 Pemasangan Current Limitting Reactor pada bus-4 
Gambar 4.24 CLR di pasang pada bus-4 
 CLR pada bus-4 dipasang dengan rating sebesar 57.59. 
Gambar 4.25 Simulasi gangguan hubung singkat 3-phasa pada bus 04 setelah di 
pasang CLR 
 Setelah pemasangan Current Limitting Reactor gangguan hubung singkat 3-
phasa pada bus 04dapat di reduksi. Sebelum pemasangan Current Limitting 
Reactor Isc=6188 A. Setelah pemasangan menjadi Isc=5495  A, jadi arus hubung 
singkat dapat di reduksi 11.2%. 
Gambar 4.26 Simulasi gangguan hubung singkat Line to Ground pada bus 04 
setelah di pasang CLR 
 Setelah pemasangan Current Limitting Reactor gangguan hubung singkat 
Line to Groundpada bus 04dapat di reduksi. Sebelum pemasangan Current 
Limitting Reactor Isc=9661 A. Setelah pemasangan menjadi Isc=8317  A, jadi 
arus hubung singkat dapat di reduksi 13.9%. 
Gambar 4.27 Simulasi gangguan hubung singkat Line to Line pada bus-4 setelah 
di pasang CLR 
 Setelah pemasangan Current Limitting Reactor gangguan hubung singkat 
Line to Linepada bus 04 dapat di reduksi. Sebelum pemasangan Current Limitting 
Reactor Isc=6310 A. Setelah pemasangan menjadi Isc=5694  A, jadi arus hubung 
singkat dapat di reduksi 9.8%. 
 
Gambar 4.28 Simulasi gangguan hubung singkat Line to Line to Ground  pada 
bus-4 setelah di pasang CLR 
 Setelah pemasangan Current Limitting Reactor gangguan hubung singkat 
Line to Line to Ground pada bus 04 dapat di reduksi. Sebelum pemasangan 
Current Limitting Reactor Isc=9655 A. Setelah pemasangan menjadi Isc=8145  A, 
jadi arus hubung singkat dapat di reduksi 15.6%. 
 
4.4Perbandingan Arus Hubung Singkat. 
Tabel 4.2 Perbandingan arus hubung singkat sebelum pemasangan CLR dan 























6.188 5.530 10.6 
2 LG 9.661 8.383 13.2 
3 LL 6.310 5.726 9.3 





6.188 5.717 7.6 
6 LG 9.661 8.736 9.6 
7 LL 6.310 5.892 6.6 





6.188 5.495 11.2 
10 LG 9.661 8.317 13.9 
11 LL 6.310 5.694 9.8 
12 LLG 9.655 8.145 15.6 
Keterangan : 
LG : Line to Ground 
LL  : Line to Line 
LLG : Line to Lineto Ground 
 Dapat dilihat pada Tabel 4.2 setelah pemasangan CLR arus gangguan dapat 









b. PemasanganCurrent Limitting Reactordi bus-bus yang 
mengalamigangguanhubungsingkat. 
c. Besarnya ratingCurrent Limitting Reactordisetiap bus (20 kv)yaitu, 
60,14 ohm di bus-2, 77,47 ohm di bus-3, 57,59 ohm di bus-4. 
d. ArusgangguanLine to groundpada bus-2 sebelumpemasanganCurrent 
Limitting Reactor 9.661 A sesudahpemasanganCurrent 
LimittingReactormenjadi 8.383 A.ArusgangguanLine to ground pada 
bus-3 sebelumpemasanganCurrent Limitting Reactor 9.661 A 
sesudahpemasanganCurrent Limitting Reactor menjadi 8.736 
A.ArusgangguanLine to ground pada bus-4 
sebelumpemasanganCurrent Limitting Reactor 9.661 A 
sesudahpemasanganCurrent Limitting Reactor menjadi 8.713 A. 
5.2    Saran 
 Penelitianselanjutnyadapatmenggunakanteknikpembatasanarusgangguanla
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